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Felsozsolca varos ivoviz- és szennyvizhalozatanak
lizemeltetésével kapcsolatos 2015. évi beszamolo




1. Az ivévizmiire vonatkozo adatok

Felsézsolca vizellatdsanak tizemeltetése az Eszakmagyarorszagi Viziigyi Igazgatosag altal
kiadott 20192-4/1983. szdmu hatdrozata alapjan torténik.

A vezetékrendszert a Borsod - Megyei Vizmiivek, majd jogutdéd a Borsodviz Rt. iizemeltette.

Fels6zsolca Onkormanyzata 2010 méjus 14.-én nyilvanos, koncessziés palyazatot hirdetett a
tulajdonaban 1évé vizikézmil rendszer részét képezd ivovizhaldzat és miitargyai koncesszids
miukddtetésére.

2. A MIVIZ Kift. iizemeltetéi tevékenységének jogi alapja

A koncesszids palyazatot a megtartott eredményhirdetés alapjan a MIVIZ Miskolei Vizmii Kft.
nyerte, igy felek a nyertes palydzat tartalma szerint az egyiittmikodés feltételeit koncesszios
szerz6dés keretében rendezték 2010. évben 5 éves idGtartamra, mely 2015 év . november 10-
én, a szerz6dés lejartaval megsziint.

A Magyar Energetikai és Kézmii-szabalyozasi Hivatal 6057/2015. sz. hatdrozatiban kozérdek(i
izemeltetét jelolt ki Felsézsolca telepiilés ivovizellatd rendszerének iizemeltetésére
vonatkozoan. A kozérdekli lizemeltetéi tevékenység megkezdésének idSpontja: 2015.
december 30. A kijelolt szolgaltaté az ERV Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmii Zrt.

A hatirozat értelmében a MIVIZ Kft., mint szolgaltaté kdzmiives ivoviz ellatasi tevékenysége
Fels6zsolca telepiilésen 2015. december 29-én megsziint.

3. Vizbeszerzés-rendszer leirasa

Fels6zsolca tekintetében atvett vizrél beszélhetiink, ezért a viznyer6 helyek veszélyeit a
Fels0zsolca vizmii rendszeréhez csatlakozod vizellaté rendszerek Vizbiztonsagi Terve rendezi.
A MIVIZ Kft. elkészitette Fels6zsolca véros vizellatisara vonatkozé vizbiztonsagi tervet is,
melyet a BAZ Megyei Kormanyhivatal 2015.10.12-¢én kelt BOR/015/470-5/2015. {igyiratszamu
hatarozataban hagyott jova.

2014 szeptemberében betizemelésre keriilt a Miskole feldli (az M30 autépalya alatti
atvezetéssel) NA30O gov. betaplalasi vezeték, amely a Sajé mederalatti 4tvezetéssel a Szent
Istvan u akndjaba csatlakozik be (IL). A maésik betaplalasi pont az ERV Zrt. Hernddnémeti
Cstics Vizmi és Miskolc kozotti NA 600-as vezetékrol 1 db @ 150-es vezeték, amely a Miskolc
feloli vezeték belizemelése Ota tartalék betéplalasi pont lett (I.). Amennyiben meghibisodas
torténik a Miskole feldli vizszolgaltaté vezetékszakaszon, a tartalék betaplalasi pont
betizemelésével, (mivel az ERV NA 600-as vezetéken folyamatos vizatadas van a Miskolc felé
szolgaltatott viz miatt) biztosithatd a varos vizellatasdnak folyamatossaga.

A betéplalasi pontokon nyomasszabalyzd keriilt beépitésre. A nyomds szabdlyzé utdn a
viznyomas lizemeltetésiink idején 4,2 bar.

Felsézsolca varos ivoviz halézatdnak rendszere tizemeltetésiink idején egyzo6nas
P o r P 3
(nyomasdvezetes). A napi atlagos vizigény 538 m”.

A szolgéltatott viz mindsége 2015-ben is mindenkor megfelelt az érvényes MSZ ivoviz
szabvanyoknak, valamint a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletnek, melyet a vizmintavételt kdvetd
laboratoriumi vizsgalatok eredményei is alatamasztottak.

A 4 mintavételi ponton évi 9 kémiai, 18 bakterioldgiai és 1 részletes vizsgalat tortént.



3.1, Mintavételi helyek

I Kavicsbanva u.- Béke u. sarok kézkifolvd

2, Pokol Csdrda, Kassai u. 11. konvha

3. |Felsézsolca |Szent Istvan utca — MIVIZ K{t. vizataddsi pontja kozkifolyd

4 Améti kérforgalom ERV vizdtadasi pontja Z/Slaz;nmtaveteh

4. Vizkezelés

Felsézsolca betaplalasi pontjain utoklorozasi lehetdség van kialakitva, melyre fertézésveszély
illetve a klorszint drasztikus csékkenésének esetére akkumuldtoros HYPO adagolé rendszer
telepithets. Uzemszerlien nincs rd szitkség, igy nem allandé a kléradagolds. A klérszint
ellendrzése a vizmintavételi pontokon, a mintavételek alkalmaval toértént. Utdklorozasra 2015

évben nem volt sziikség.

5. Az elosztohalozat
5.1. A vezeték halozat

Mivel Felsézsolca mindkét betaplalasi pontjan elosztohdlozathoz csatlakozik, a varosi vizellatd
rendszerre elkészitett vizbiztonsagi tervben ezért az elosztohdlézat kockéazati tényezdi lettek
figyelembe véve. Az elosztovezetékek atmérdje NA8O-t6] NA 150-esig, azbesztcement és
KMPVC anyagi. A vezeték rendszeren a tolozarakat thlnyomorészt aknaba épitették. A
vezetékhaldzat hossza 2015. december 29-i adatok alapjan:

- gerincvezeték 30 679 fm
- bekotdvezeték 16 409 fm

A vdros vizsziikséglete 2015. évi adatok alapjdn:

Fels6zsolca éves vizfogyasztasa: 196 303 m’
Evi atlag (Qgu): 538 m*/nap

Az ivovizellatasba 2015. december 29.-ig Osszesen bekapcesolt fogyasztok szama 2261 db volt,
ebbdl lakossagi 2134 db, koziilet 127 db.

6. Az iizemeltetd szervezet

A MIVIZ Miskolci Vizmii Kft-n beliil az iizemeltetdi feladatokat az Ivoviz gazdalkodas részleg
latta el. FelsOzsolca Varos teriiletén a hibaelharitdst, valamint halozati TMK munkékat az Epités és
Hibaelharitas részleg végezte. A vizmérok folyamatos cseréjét a mérdcsere és kizaras csoport

biztositotta.

6.1. A koziizemi ivéviz halozat javitasa, hibaelharitas



Az érkezd bejelentéscket, a Kozlizemi osztily diszpécser szolgalata fogadta, ide érkeztek a
belsé bejelentések is a meghibasodésokra vonatkozoan.

Ezek az informéciok bevezetésre keriiltek az tigyeleti napléba (EL-11/F1), ahol munkaszamot
kaptak, és tovéabbitottak Oket a szolgalatos hibaelhéritdsi csoporthoz telefonon és naponta
egyszer Osszesitve elektronikus formédban. A beérkezett jelentéseket a szolgalatban 1évo
diszpécser a MIR rendszerben is rogzitette kézvetleniil a beérkezést kovetden, mely az Epitési
és hibaelharitasi részleg részére megrendelésnek mindsiil a hagyoményos hibajegyzék mellet.

Ezeket a bejelentéseket a szolgalatos hibaelhdritési csoportvezetd, rangsorolta, €s a Bejelentett
hibak nyilvantartasanak naplojaban (EL-13/F23) dokumentalva kiadta elharitasra.

Munkaidén kiviil (19:00-07:00) a bejelentések feliilvizsgalatat a folyamatos munkarend(
beosztott csOhaldzat szereld par végezte el a diszpécser utasitasara, aki az eset fontossaginak
fliggvényében utasitast adott az elharitasra. Minden olyan csOsériilés soran, mely esetén nem
volt lakossagi veszélyeztetés, valamint nem volt varhato jelentés kar és ideiglenesen
biztosithatd volt a fogyasztok ellatdsa, (idészakos visszanyitassal, illetve lajtoskocsi
biztositassal) a sériilésjavitas csak a kovetkez6 munkanapi miiszakban keriilt elvégzésre.

Az atvett hibakat lehetdség szerint az dtvétel napjan javitottuk legalabb olyan mdodon, hogy a
koziizemi szolgaltatds akadalytalanul folyhasson. Az érintett teriilet helyredllitisa 14 napon
beliil megtértént. Amennyiben a kapacitds tulterhelt, az el nem haritott hibakat a szolgalatos
hibaelharitasi csoportvezetdk a szolgalatvaltas idején flizetben adtak at egymadsnak a hibaszam,
megnevezeés, allapot, halasztas oka feltlintetésével.

A halasztott hibak prioritds rendezését az részleg technikusa a részlegvezetd jovahagyasaval
végezte. Szilkség esetén kiilsé erOforrasok igénybe vételére is sor keriilt, a keretszerz6déssel
rendelkez6 alvallalkozok bevonasaval.

6.2. Rendkiviili iizemeltetési koriilmények

Havdria esetén

A vezetékhalozatba beépitett tolézarak biztositjak meghibdsodas esetén egy-egy csOszakasz
kiiktatasat, ugy, hogy a hiba a t6bbi teriilet vizelldtasat ne akadalyozza. Provizor vizellatasként
tizembe lehet helyezni ideiglenes tlizcsapra szerelt kozkifolyot, vagy biztositani lehet lajtkocsis

vizellatast.

A Miskolc fel6li betdplalasi pont betizemelése (2014. november) elétt az ERV Zrt. fovezetékén
barmely okbdl (csdtorés, aramsziinet, karbantartds) tizemsziinet alakult ki, a szolgaltatds az
egész varosban sziinetelt. Ilyen esetekben lajtkocsis provizor vizszolgaltatast biztositott a
MIVIZ Kft a varos tébb pontjan feldllitott vizvételezési helyeken.

2015 évben nem volt ilyen jellegii tervezett leallds, az NA 600-as ERV tavvezeték mosatésa
miatt. A vizszolgaltatast tarsasdgunk az Ujonnan megépitett (Miskole fel6li) vezetéken
biztositotta, mint 6 betaplalasi ponton keresztiil. Az ERV fel6li betaplalast tartalék betaplalasi

pontként tartottuk fenn.




6.3. 2015. évben elharitott hibak kimutatdsa:

Foévezetéki hibak szama 10 db
Bekotovezetéki hibdk szama 19 db
Kozkifolyé meghibasodasok szdma: 1 db
Tlizcsap meghibisodésok szama 3db

Az elhéritott hibdk szdmdban szignifikans véltozas nem kovetkezett be 2014. évhez képest.
7. A vizmindségi vizsgalatok rendszere

A MIVIZ Kft. az elosztohalozatban 1évo szolgaltatott ivoviz mindségi vizsgélatat - a fogyasztoi
kovetelményrendszer folyamatos €s magas szinvonali kielégitése érdekében - a
jogszabalyokban megfogalmazott médon, minésitett, MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 szabvany
alapjan sajat laboratériumaban végezte, melyet a Nemzeti Akkreditalo Testiilet 501/0340 okirat
szamon akkreditalt.

Az ivovizellatds mindségének biztositisa érdekében az ivoviz elldtdé rendszeren rendszeres
vizkémiai és bakteriologiai vizsgalatokat végeztiink, a Miskolci Jarasi Hivatal Jarasi
Népegészségiigyi Intézetével egyeztetett gyakorisaggal.

A bakteriolégiai vizsgalatokat is a MIVIZ Kft. sajat akkreditalt laboratériuma végezte.
8. Biztonsagi készletek

A vizmi biztonsagos ilizemeltetése érdekében meghatarozasra keriiltek azok a szerelvények és
beépitési anyagok, melyek az {izemeltetéshez és a hibaelharitdshoz mindenkor rendelkezésre
kell, hogy alljanak. A szakagankénti bontasban Gsszeallitott biztonsagi készletek jegyzékét a
MIVIZ Kft. biztonsagi készletekre vonatkozo szabélyzata részletesen tartalmazza.

9. Munkavédelmi és tiizvédelmi szabdlyozisok

Az ivévizm lizemeltetésére vonatkozé munkavédelmi eldirasokat a MIVIZ Kft. Munkavédeimi
Szabdlyzata tartalmazza.

Az ivovizml lizemeltetésére vonatkozd tlizvédelmi elbirasokat a MIVIZ Kft. Tizvédelmi
Utasitdsa tartalmazza

10. Az iizemeltetés soran keletkezo melléktermékek és azok kezelése

A vizmi lizemeltetése sordn, a hibaelhdritis esetén eléfordul veszélyes hulladék (pl. aszfalt). E
hulladékot az Gjra aszfaltozast végz6 vallalkozé gyjti és Gjrahasznositja.

A szennyezett anyagok, a 27/1992. (1.30.) Kormanyrendelettel médositott 56/1981(X1. 18.)
MT rendelet alapjan veszélyes hulladéknak tekintenddk. A veszélyes hulladékokat a keletkezés
helyén - tizemi gylijtéedényben - gytjtik, a koérnyezetszennyezést kizard modon, s erre
feljogositott szervezetek szallitjak el artalmatlanitésra, illetve hasznositasra.

11. Fogyasztoi kapcsolatok szabalyzasa



A kozmives ivovizellatds koziizemi szolgaltatds. A  szolgéltatdst végz6é vizmivek
tizemeltetésével koteles a vizi kézmi halézatba bekotott ingatlan tulajdonoséanak, illetdleg
egyéb jogcimen hasznaldjanak ivovizet szolgaltatni. Felsdzsolca kozigazgatasi teriiletén a
2011. évi CCIX. a Vizikdzmi-szolgaltatasrol sz6ld torvény és ennek végrehajtasardl
rendelkez6 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet altal a szolgaltatd hatiskorébe utalt feladatokat,
igy a véros vezetékes ivovizellatasat koziizemi tevékenységként a MIVIZ Miskolci Vizmi Kft.
végezte a koncesszios szerzddés szerint, mely 2015 év . november 10-én megszint,

Ezt kovetéen a Magyar Energetikai és Kozmii-szabdlyozasi Hivatal 6057/2015. sz.
hatérozatidban kozérdeki lizemeltetdt jelolt ki Felsozsolca telepiilés ivovizellatéo rendszerének
lizemeltetésére vonatkozoan. A kozérdeki lizemeltetéi tevékenység megkezdesenek idépontja:
2015. december 30. A kijel6lt szolgaltaté az ERV Eszak-magyarorszagi Regionélis Vizmii Zrt.

Uzemeltetésiink alatt a szolgaltatas részletes szabdlyozisit a MIVIZ Kft. Uzlet Szabalyzata
tartalmazta.

Felhivjuk Fels6zsolca Onkorményzatinak szives figyelmét, hogy a 2011. évi CCIX. a
Vizikozmi-szolgaltatasrol szolo torvény 18 §-a kimondja: ,,Ha jogszabaly vagy az iizemeltetési
szerz6dés a vizikdzmii-szolgaltatasi jog gyakorldsat vagy a vizikézmil haszndlatdt dij (a
tovabbiakban: hasznélati dfj) fizetéséhez koti, az ellatasért felel0s az ebbdl szarmazd bevételét
elkiilonitetten kezeli, és azt kizardlag vizikézmi-fejlesztés finanszirozdsara — ideértve a
vizikézmii-fejlesztés céljara igénybe vett hitellel osszefiiggd adossagszolgalat teljesitését is —
haszndlhatja fel.”. Valamint a Koncessziés Szerzddés 8.1-es pontjadban megfogalmazott
kotelessége az Onkormanyzatnak, »A Koncesszioba Ado kételes a Vizikbzm{ vagyon miszaki
szinvonaldnak megorzése érdekében a szlikséges beruhédzasi, értéknoveld felujitasi feladatok
elvégzésérdl valdé gondoskodds, a Koncesszios Tarsasdg altal beterjesztett éves javaslat
figyelembevételével.” Mint minden évben tarsasagunk 2015. évre is megadta fejlesztési

javaslatat.

Téjékozatjuk tovabba a tisztelt 6nkorményzatot, hogy 2015. évben Fels6zsolca ellatasi teriiletén
ivoviz ellatasi teriileten semmilyen elére megtervezett felujitasi feladat nem valdsult meg.

12. A szennyvizcsatorna hil6zatra vonatkozé adatok

Felsézsolca véros csatornahdl6ézatdnak kiépitési munkai 1990-ben fejezddtek be. A
létesitmények a 22.028-6/1988. szamu vizjogi 1étesitési engedély szerint valdsultak meg.

A szennyvizcsatorna halézat befogadéja a MIVIZ Kft. Kézponti Szennyviztisztitd Telepe.

Felsézsolca szennyvizcsatorna halézaténak lizemeltetése az  Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal kiadott VH.485./2005.
szamu hatérozata alapjan torténik.

A vezetékrendszert a Borsod - Megyei Vizmiivek, majd jogutod a Borsodviz Rt. lizemeltette.

Felsézsolca Onkormanyzata 1994. méjus 11.-én nyilvénos, koncesszids palyézatot hirdetett a
tulajdondban 1év6 vizi k6zmi rendszer részét képezd szennyvizesatorna halézat és miitirgyai
koncesszios mitkodtetésére.

2009. december 31.-ig lizemeltetési szerz6dés volt érvényben, mely meghosszabbitasra keriilt.

2012. mércius 30-4n aldirt Megdllapodds modositds 4. pontja értelmében az iizemeltetési
feladatokat 2012. méarcius 31. napjatdl hatdrozatlan idére a MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt
Felelosségli Tarsasag latja el.

13. A MIVIZ Kft. iizemelteti tevékenységének jogi alapja



Koncessziés palyazat utjan Felsdzsolca varos kivalasztotta a szennyvizcsatorna-halozat
tizemeltet6t, de a MIVIZ Kft., mint kivalasztott tizemeltetd a 2009. december 22. napjan
megkotdtt, majd 2011. november 1. napjan modositott megallapodast hosszabbitotta meg,.
Jogszabaly valtozas folytdn koncesszids palydzat kiirdsa nem volt kételezd Felsézsolca
szennyvizcsatorna halozatanak tizemeltetésére. A 2011. december 30. napjan elfogadott, a vizi
kézmivek tizemeltetésérol szolo 2011. évi CCIX. Tv. 17.§ (2.) bekezdése alapjan, lehetdség
volt hatdrozatlan idére sz6l6 tizemeltetési szerzodés megkotésére.

A MIViZ Kft. alapfunkcitja, miikddésének célja az dnkorményzati torvényben az alapitod
tulajdonos telepiilési 6nkormanyzat (Miskolc Megyei Jogt Varos) szamara kotelezben eldirt -
és Onként vallalt - kozfeladatok, az ivoviz szolgéltatdsi, valamint szennyvizelvezetési és
szennyviztisztitasi feladatok biztonsagos és szinvonalas ellatasa.

Az alapfeladatokhoz kapcsolodd tevékenységként végzi a tarsasdg a varos fiirdéinek
vizellatasat biztosité forrasok tizemeltetését, a véaros komyéki telepiilések ellatasat Malyi,
Nyékladhaza és Biikkszentkereszt felé torténd ivoviz atadéassal, valamint Miskolc véros és
agglomeracidjanak (Biikkszentkereszt, Als6zsolca, Arno6t, Malyi, Nyékladhaza, Kistokaj és
Szirmabesenyd) szennyvizelvezetését és tisztitasat is.

14. A szennyvizszolgaltatas fobb adatai

14.1. Belteriileti szennyvizcsatorna haldzat

- NA 200; 300; 400 és 500 KGPVC gravitaciés szennyvizcsatorna halozat monolit és
miuanyag ellendrzo €s tisztitd aknakkal.

- A varos domborzati adottsdgai nem tették lehet6vé, hogy kizarolag gravitdcios
szennyvizelvezetd rendszer €piiljon ki.

- 3 db szennyvizatemeld géphaz épiilt meg, melybdl ketté a varos mély fekvésii teriileteirdl
emeli a szennyvizet a graviticiés szennyvizcsatorna hdaldézatba. A  harmadik
szennyvizatemel6 - mely egyben a legnagyobb is - a varos teriiletén keletkezett
szennyvizmennyiséget emeli at a befogaddé Miskolc véaros teriiletén lévd 170 & beton
szennyviz f6gylijtdé csatornaba.

- A befogadasi pont el6tt szennyviz mennyiség mérésére alkalmas mérShely keriilt
kialakitasra beton aknaban.

- A csatornahdlozat elvélaszté rendszerli, mely kizdr6lag kommundlis szennyvizek
elvezetését szolgalja.

- A Felsozsolcai csatornahélozatba csatlakozik Arndt kozség szennyvizesatorna haldzata a
Matyas kiraly u.-i végaknanal.

14.2. Az elvezetett szennyviz mindsége
Az elvezetett szennyviz min0ségének mindenkor meg kell felelnie az 28/2004. (XII. 25.) KvVM

rendelet eléirasanak.

A korabbi évekhez hasonléan 2015. évben is megtortént a Felsdzsolca fel6l érkez6 szennyvizek
mindségeének vizsgilata.

Az Amndt felol érkezd szennyvizekben magas KOIi, Osszes nitrogén €s szulfidtartalom, a
Fels6zsolca fel6l érkezd szennyvizekben magas szulfid-tartartalom volt tapasztalhato.

2015. évben a Felsozsolca feldl érkezd szennyvizek minésége az alabbi tabldzat szerint alakult:

Szennyezéanyag

. Atl. koncentracio az Atl. koncentracié az
megnevezése

Felsézsoleca fel6l érkezé Arnot fel6l érkezo
szennyvizben (mg/l) szennyvizben (mg/l)




nggrg:tl"?g(;sasztés 845 ——
Szulfid 5,74 6,65
Osszes nitrogén 129 146
Osszes foszfor 16 19,5
Szerves olddszer extrakt 36 50,5
Osszes oldott anyag 1020 868.,5

14.3. A szennvvizelvezetés mddja

A varos szennyvizelvezetd rendszere dontGen graviticids rendszerll, kozteriileti
szennyvizatemeldkkel.

14.4. Szennyvizatemeld géphazak

e  F0 u.-i szennyvizatemelo

2,15 m atmérdjl, 3m mélységli monolit akna, melyben a gépészeti berendezések is elhelyezésre
keriiltek. Az szennyviz atemelését 2 db Flygt 3101 tipusu szivattyu végzi, mely Q= 30 I/s
szennyvizmennyiséget széllit, H= 8 m emel magassaggal.

A szivattyuk felvaltva tizemelnek. Az atemeld akna havi karbantartdsa sziikséges a zavartalan
tizemvitel érdekében.

Energia ellatasa EMASZ halozatrol, foldkabellel torténik.

e  Ongai u.-i szennyvizatemelo

3m atméréji, 8m mélységii monolit akna, melyben a gépészeti berendezések is elhelyezésre
keriiltek. Az szennyviz atemelését 2 db Flygt 3127 tipust szivattya végzi, mely Q= 40 1/s
szennyvizmennyiséget szallit, H= 10 m emel6 magassaggal.

A szivattyuk felvéltva tizemelnek. Az atemel6 akna havi karbantartdsa sziikséges a zavartalan
tizemvitel érdekében.

Energia ellatasa EMASZ haldzatrdl, foldkabellel torténik.

e  Sajo6 u.-i szennyvizitemeld

4m atmér6ji, 7m mélységli monolit akna, melyben a gépészeti berendezések is elhelyezésre
keriiltek. Az szennyviz atemelését 3 db Flygt 3152 tipusu szivattyd végzi, mely Q= 20 I/s
szennyvizmennyiséget szallit, H= 15 m emel$ magassaggal.

A szivattyuk felvaltva, nagyobb vizmennyiség esetén kettesével {izemelnek. Az dtemeld akna
havi karbantartasa sziikséges a zavartalan izemvitel érdekében.

Energia ellatasa EMASZ haldzatrol, fsldkabellel torténik.

14.5. A vezeték haldzat

A vezetékhaldzat hossza 2010. december 31.-1 adatok alapjan:

Gerincvezeték:




- D200 KGPVC: 24.027 m
- D300 KGPVC: 483 m
- D400 KGPVC: 2121 m
- D500 KGPVC: 289m

Osszesen: 26.920 m

14.6. A vezeték anvagai

A gravitacidés szennyvizcsatorna az 1980-as évek végén éltalaban hasznalt KGPVC csdbél
éptlt ki. A szennyviz nyomoévezeték KMPVC csébdl épiilt ki.

14.7. Sajo folyo alatti dtvezetés

A Saj6 folyo alatti atvezetésnél biztonsagi okok miatt 2 db nyomott vezeték keriilt kiépitésre. A
kiilteriileti szakaszon 300 & KMPVC és 324 J acél nyomott vezeték épiilt ki.

15. Az lizemelteto szervezet

A szennyvizcsatorna-halézaton a dugulas-elharitast, karbantartast és a szennyvizatemeldk
lizemeltetését a MIVIZ Kft. Szennyvizgazdalkodas Részlege latja el.

16. A koziizemi szennyvizcsatorna halézat javitdsa, hibaelhdritas

Az érkez0 bejelentéseket a Diszpéceser szolgalata fogadja, ide érkeznek a belsé bejelentések is a
meghibasodasokra vonatkozoan.

Ezek az informaciok bevezetésre keriilnek az tigyeleti naploba, ahol munkaszamot kapnak, és
tovabbitjdk oket az tigyeletes gépkocsivezetd felé. A beérkezett jelentéseket a szolgalatban 1évo
Diszpécser a MIR rendszerben is rogziti kozvetleniil a beérkezést kovetéen. Munkaidén kiviil,
hétvégén ¢és {linnepnapokon a bejelentéseket a lakdsan készenlétet ellatdo tigyeletes
gépkocsivezetd felé tovabbitja a Diszpécser.

Készenléti létszam:

- 16 gépkocsivezetd

- 1 {6 segédmunkas

- 1 db nagynyomaésu csatornatisztité gépjarmi

A dugulds elhéritast a bejelentéstél szamitott 2 6ran beltil meg kell kezdeni.

16.1. Csatornatisztitds technoldgiai folyamata:

A munkateriilet lekorlatozasa, KRESZ tablak elhelyezése.

Akna fedlapok felnyitasa, tisztitand6 csatornaszakasz szelléztetése.

Beszallasos munkavégzés esetén a munkavédelmi felel6s altal elbirtak betartdsa.

Csatornatisztitd gépjarmi mosotomlojének leengedése a csatornaba és a mosofej

behelyezése a csatornacsdbe nyomas nélkil.

5. Nyomas és vizmennyiség folyamatos emelésével a mos6tomlét elinditja a gépkocsivezetd a
csatornéba.

6. 1 f6 csatornamunkds ellendrzi a kovetkez6 aknanal, hogy mikor érkezik oda a moséfej ¢s

karjelzéssel int a gépkocsivezetdnek, aki nyomdssal visszahiizza a mosdtomlot.
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7. A szippantd gépkocsi személyzete a mos6tomlé visszahizasa elStt leengedi a szippant6
tdml6t az akna kiinetébe és a visszahuzés kezdetekor beinditja a vakuumszivattyut.

8. A nagymosasu szivattyl €s a vdkuumszivattyl muikddése kozben a kezel6 személyzet a
felszinen tartézkodik.

9. A tisztitds befejezése utdn a mosotomlot nyomas nélkiil kihtzzuk az akndbol, valamint a
szippanto tomlét is kiemeljiik, tgy hogy elétte a vakuum szivattyat lekapesoljuk.

16.2. SzennyvizatemelOk javitasa, karbantartasa

Hibajavitds: A szennyvizatemelok mikédésében eldforduld kiilonbozd hibak javitasat a
Miszaki ¢és vallalkozasi osztidly Karbantartds egységénél kell megrendelni munkalap
kiallitasaval. A hiba jellegétol fiiggéen kell biztositani a megfeleld munka koriilményeket a
karbantartok részére az lizemeltetést ellaté miivezetdnek vagy gépésznek. Ha a hiba javitdsa az
akndban torténik, le kell Uriteni az akndt, sziikség esetén ki kell takaritani, fesziiltség
mentesiteni. Az akndba torténd beszallas eldtt gazelemzést kell végezni és a mérés
eredményétdl fliggden kell a munkavédelmi eszkdzoket, szempontokat meghatirozni. Ezeket a
rendszeresitett beszallasi engedélyben (Munkavédelmi szabalyzat melléklete) rogziteni, a
munkat végzokkel tudatositani és alairatni kell. A munka elvégzése utan a munkateriiletet 4t
kell venni, a munkalapot le kell zarni.

Karbantartds: A szennyvizatemelOk karbantartdsat a vonatkozd éves karbantartdsi tervben
régzitett modon €s idoben kell végrehajtani. A karbantartas jellegétdl fliggden biztositani kell a
megfelel6 munka koriilményeket, melyek azonosak a hibajavitisnél felsoroltakkal (munkalap,
takaritds, fesziiltségmentesités, beszallasi engedély, stb.). Karbantartdsi munkdk végzése
esetében is munkalapot kell nyitni, az eldirt mdédon vezetni, majd lezarni.

16.3. Rendkiviili iizemeltetési koriillmények

Havdria esetén

Uzemzavar észlelése, bejelentése esetén az elharitist azonnal meg kell kezdeni. Elsédleges
szempont, hogy szennyviz a rendszerb6l nem Kkeriilhet ki. Ennek bekovetkezése esetén az
elharitast, a mentést a rendelkezésre 4llo géppark atirdnyitdsaval folyamatosan kell végezni az
lizemzavar elhdritasaig.

A havarids esemény megsziintetése utdn a szennyezett teriilet fertdtlenitését nagynyoméasu
gépjarmiivel, vizsugérral, majd klormésszel el kell végezni.

2015 évben nem volt ilyen jellegli izemzavar.

2015 évben elharitott hibak kimutatasa:

Gerincvezeték dugulés 34 db
Bekotévezeték dugulés 50 db
Szennyvizatemel6 hiba 1 db
Osszesen 85 db




2015 évben végzett lokalis hibajavitasok:

Szennyviz bekodtdvezeték javitas 1db
Fedlap pétlas 1 db
Keret-fedlap komplett csere - db
Keret-fedlap kiemelés - db
Aszfaltjavitas szennyvizakna kortil -db
Aszfaltozas lokalis hibajavitds utan -db
Osszesen 2 db

2015. évben elkésziilt az Ongai u.-i szennyvizatemel6 géphaz rekonstrukcioja.

17. A kozesatornaba bocsatok ellendrzése

A 27/2005. (XIL 6.) KvVM rendelet (a hasznalt és szennyvizek kibocsatasanak ellenérzésére
vonatkozoé részletes szabalyokr6l) 6. §-ban leirtak lehetévé teszik, hogy mint szolgaltaté a
szennyvizelvezetd miibe bebocsétott szennyviz szennyezGanyag-tartalmat vizsgaljuk, és a
bebocsatast ellenérizziik.

Fokozott figyelmet forditunk az {izemi, ipari szennyvizkibocsatok helyszini ellendérzésére,
melyek soran a szennyviz-el6tisztitasi technoldgidkat is vizsgaljuk.

2015. évben Felsézsolca varos teriiletén helyszini szennyvizellenérzés soran nem taldltunk
rendellenességet.

18. Biztonsagi készletek

A vizmi biztonsagos lizemeltetése érdekében meghatarozésra kertiltek azok a szerelvények és
beépitési anyagok, melyek az lizemeltetéshez €s a hibaelharitashoz rendelkezésre all.

19. Munkavédelmi és tiizvédelmi szabalyozisok

A szennyvizelvezetd mil iizemeltetésére vonatkozé munkavédelmi elirdsokat a MIVIZ Kft.
Munkavédelmi Szabalyzata tartalmazza.

A szennyvizelvezetd mil lizemeltetésére vonatkozd tlizvédelmi eldirasokat a MIVIZ Kft.
Thzvédelmi Utasitasa tartalmazza

20. Az iizemeltetés soran keletkezo hulladékok kezelése

Uzemeltetés sordn keletkezd hulladékok kezelésére a hulladékokrél sz616 2012. évi CLXXXV.
torvény eloirdsai szerint jarunk el, illetve amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, a 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendelet alapjan. A keletkezett hulladékokat fajtanként elkiilonitve {izemi
gy(jtdhelyen, avagy a kijel6lt munkahelyi gyfijtéhelyen gyljtjilk. Ezt kovetben a megfeleld
jogosultsaggal rendelkez6 szallitohoz, majd kezel6hoz keriil tovabbi kezelésre.

21. Fogyasztdi kapcsolatok szabalyzasa

A kozmilives szennyvizelvezetés koziizemi szolgaltatas. A szolgéltatast végzd vizmiivek
lizemeltetésével koteles a vizi kozmii halézatba beko6tott ingatlan tulajdonosénak, illetleg egyéb
jogeimen hasznaléjanak a szennyvizét elvezetni és megtisztitani. Felsézsolca kozigazgatasi
tertiletén a 2011. évi CCIX. a Vizikézmu-szolgaltatasrol sz6lé térvény és az ennek
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végrehatasarol rendelkez6 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet altal a szolgaltatd hataskorébe utalt
feladatokat, igy a varos vezetékes szennyvizelvezetését és tisztitasat koziizemi tevékenységként
a 2012. marcius 30.-an alairt Megallapodas modositds 4. pontja értelmében 2012. marcius 31.
napjatol hatarozatlan idére a MIVIZ Miskolei Vizmi Kft. kételes ellatni.

A szolgaltatas részletes szabalyozasat a MIVIZ Kft. Uzlet Szabélyzata tartalmazza.

Mint minden évben tarsasagunk 2015. évre is megadta fejlesztési javaslatat.

A 2015. évben az Ongai uti szennyvizatemeld géphaz feltjitasi munkai valdsultak meg. A
felgjitas sordn az alabbi muszaki tartalom kertilt kivitelezésre:

atemeld tertiletén 1 db © 1000 beton forditdéakna atépitése,

1) szennyvizatemel6 épitése siillyesztéssel Rocla @ 2600 vb, elére gyartott elemekbdl,
kiemeld nyildszardk cseréjével,

az Ujj atemeldben 2 db szivattyutalp, 2 db DN 150 nyomocso, 2 db allvanycso telepitése,
meglévo szivattyuk attelepitése az 0 atemeldbe,

7 fm D 315 KGPVC cs6 fektetése az 0j szennyvizatemeld és a forditdakna kozotti
szakaszon,

8 fm D 160 KPE nyomocesé fektetése a szerelvényakndig,
6 fm D 110 KGPVC cs6 fektetése a biofilterig.
PURECO VENTUS 50-P tipusu biofilter telepitése.

A kivitelezés miiszaki atadasa 2015. november 18.-4n zarult.
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HATAROZATI JAVASLAT

Targy: Beszdmol6é a MIVIZ Kft. viz- és szennyviz-iizemeltetési feladatainak ellatasarol

Felsézsolca Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete megtargyalta és elfogadja a MIVIZ Kft.
viz- és szennyviz-lizemeltetési feladatainak ellatasarol készitett beszamolot.

Felel6s: Nagy Miklés iigyvezeto igazgatd
Hatarid6: értelemszeriien



