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Bevezeto

Tarsasagunk, az ERV ZRt., 2015.12.30-t4l a Magyar Energetikai és Kézml-szabalyozasi
Hivatal 6057/2015. sz. kijeldlé hatarozata alapjan — mint k6zérdek{i Gzemeltetd — egy éven at
latta el Felsézsolca ivovizellaté rendszerének lzemeltetését. Ezt kdvetden a Felsézsolca
Véaros Onkorméanyzata altal kiirt koncessziés palyazatot elnyerve, a 15 évre szélo
(2016.12.31-t61 2031.12.31-ig) koncessziés szerz6dés alapjan végezzik szolgaltatoi
feladatainkat.

l. Ivoviz ellatas

1. Vizbazis

Felszsolca véros vizellatasardl az ERV ZRt. Csucsvizm(i Szolgaltatasi Uzem (CsSzU)
terlletéhez tartozo Kelet-borsodi Regionalis Vizm(i (KBRV), azon belill a gesztelyi telephelyi
,Cslicsvizm{” gondoskodik. A Csucsvizm{i Miskolc varos csucsfogyasztasi vizigényének
kielegitésére létesilt (elnevezése is ebbdl adodott) még az 1960-as években, 1975-t6l
uzemel folyamatosan. Jelenleg 21 telepulés-, ill. egy ipartelep (FIZ) szdmara biztositja az
ivovizet, nyolc teleplilés esetében kdzvetve, mas szolgaltaté felé torténd vizatadas révén. A
Hell Energy Kft. szikszdi gyara ellatdsahoz pedig technolégiai vizet biztosit a Csticsvizm(
-egy elkuldnitett technoldgia révén.

A Cslcsvizm( vizbazisa a Sajé és a Hernad osszefolyasatol északra taldlhatd (Hernadkak,
Hernadnémeti telepllések kdzelében). A termeld kutak a Hernad kavicsteraszara teleplitek,
a folyotol 150-1000 m tévolsagra.

A vizbazis felllvizsgalata soran 13 Uj figyelokut létesilt, ezek — a régi figyeld kutakkal egyutt
— lefedik a vizbazis teljes tertletét. A kialakitott monitoring rendszer biztositia a vizbazis
esetleges szennyez6désének a lehetd legkorabbi elbrejelzését.

2. A technolégia rovid leirasa
A technoldgia tipusa: vas-mangantalanitas

A kitermelt nyersviz minéségére jellemzé a hatarérték feletti vas-, mangan- és szabad szén-
dioxid tartalom. Ennek figyelembevételével tervezték és épitették meg a jelenleg
30 000 m*/nap tisztitott viz kapacitasu tisztitasi technoldgiat, amely a szabad szén-dioxid
eltavolitasabdl, vas - mangantalanitasbol és klérgazzal térténé folyamatos fertétlenitésbdél all.

A kutakbdl érkezé nyersvizet a szabad szén-dioxid eltavolitasa és oxigén felvétel céljabol
levegoztetd elemeken bocsatjak keresztil. A 2 db 7 m belsé atméréjli oxidaciés medence
(reaktor) az érkezd viznek kb. 20 perc tartdozkodasi idét biztosit. A mangan és az oldatban
maradt vas kivalasztasahoz kalium-permanganat oldatot alkalmazunk, melyet a levegéztetés
utan adagolunk a nyersvizhez, ezaltal a vizben oldott vas és mangéan tartalom ,pelyhek”
formajaban kicsapodik a vizbél. Az igy el6kezelt viz 8 db nyitott és 3 db zart gyorssz(irére jut,
melyek az oldatbol kivalt és egymassal dsszetapadt vas-, mangan pelyheket kisziirik a
vizbél.

A sz(irt viz fertétlenitést kévetéen 2 x 1500 m*-es tarold medencékbe keriil, ahonnan halézati
szivattyuk tovabbitjak a teleptlések felé.

Felsézsolca elosztohalézata a Csucsvizm(i — Miskole kézétti DN 600 szallitdvezetékrdl
leagazd6 DN 200 vezetékrdl, a Mester-, és Sport utcak vezetékén keresztul keril
megtaplalasra.



3. Az ivoviz minéségének alakulasa Fels6zsolcan, a 2019. évben elvégzett
laboratériumi vizsgalatok alapjan

FelsGzsolca varos ivovizellatasat Tarsasagunk Csucsvizmive biztositja, melynek tisztitasi
technologiajat, illetve a kiadott ivéviz kémiai, bakteriologiai és biologiai minéségét - az
érvényben |1évd rendeletek szerint - az Uzemeltetési Szabalyzatban régzitett gyakorisaggal
végeztik.
A vizm( mikédési teruletén - igy Felsézsolca ivovizhalézatan is- a vizminéség ellendrzési
tevékenységet az ERV. ZRt. Vizminéség-ellendrzési Osztalya végzi.
Fels6zsolca varos ivovizhalézatan a mintavételek helyét, a vizsgalatok koérét és gyakorisagat
"Az ivoviz mindségi kovetelményeirdl és az ellendrzés rendjérél szold" 201/2001. (X 25.)
Kormanyrendelet alapjan - a BAZ Megyei Kormanyhivatal Nép-egészségligyi Féosztalyaval
egyeztetve - hataroztuk meg.
A telepulés ivovizhalézatan, Gtemterv szerint, az alabbi pontokon térténik mintavétel:

. Matyas kiraly ut 46.

o Szent Istvan ut 44.

A rendeletben megfogalmazottak szerint, Tarsasagunk negyedéves gyakorisaggal,
elektronikus formaban megkildi a Kormanyhivatal Népegészségigyi Fdosztalyanak a
haldzati vizmintak laboratériumi vizsgalati eredményeit.

2019. évben, Fels6zsolca véros ivévizhalézatan 3 db vizminta Gtemterv szerinti vizsgalatat
vegezte el a Kézponti Laboratérium.

A vizkeémiai és bakteriolégiai vizsgalatok alapjan a szolgaltatott ivéviz mindvégig megfeleld
minésegl volt. A mikroszképos bioldgiai vizsgalatok egy alkalommal jeleztek kevéssel
hatarértéket meghaladé élészervezet-szamot, de a vezetékmosatast és fertétlenitést
kévetden vett kontroll vizminta vizsgalati eredménye mér megfelelt a vonatkozé rendeletben
szerepl6 hatarértékeknek.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi FOosztalya hatésagi mintavételezést
kévetden vizminéségi kifogast nem jelzett Tarsasagunk felé.

Lakossagi panasz az ivoviz minéségére vonatkozéan 2019-ben Tarsasagunkhoz nem
érkezett.

4, Ivéviz-elosztohalozat jellemz6 adatai
1. tablazat

Anyag Horg. Azbeszt- | KMPVC KPE Osszesen: | Vezetékek
acél cement (fm) névl. méret
Névl. szerinti
Atméré megoszlasa
mm) : (%)
NA 250 : 554 554 1
NA 150 3 051 : 2784 5 835 18,0
NA 125 . 4 378 4 378 18,5
NA 100 5571 11 653 1:518 18 742 57,8
D 90 0 2740 2740 8.5
NA 80 81 81 0,2
| 2” (NA 50) 71 0 71 0,2
Osszesen: 71 13 081 11 653 7 596 32 401 100,0
Vezetékek
anyag szerinti 0,2 40,4 36,0 23,4 100,0
megoszlasa (%)




Bekotévezetékek:

2. tablazat
Bekoétovezetékek e s Anyagmingség
Anyag hossza (fm) Bekdtovezetékek megoszlasa (%)
szama (db)
Horg. acél 313 962 42,7
KM-PVC 7 330 964 42,8
KPE 2 500 327 14,5
5. Az ivévizeloszté halézaton keletkezett meghibasodasok
2019. évi meghibasodasok a hibak jellege szerint
3. tablazat
_— « Hiba % az
Hiba tipusa Hiba(lzf;;zama Hiba jellege, megjegyzés Osszes hibara
vetitve
Csétorés a
gerincvezetéken 3 0.0
s : 2 esetben a bekétdvezeték teljes
E,Izk%tﬁ);:gstéesl; 3 hosszaban kivaltasra kerillt, egy 10,3
9 esetben fold alatti elzard csere tortént.
Kdzterlleten,
szakaszold
szerelvényaknaban ¢ 0,0
jelentkezé vizelfolyas
5 esetben meghibasodott vizmérs
cseréje, 14 egyéb hibas alkatrész
Fogyaszté 23 csereje (elzaro, témités, cséelem, stb.),
mérdaknajaban 2 esetben aknan belili bekotés "79.3
keletkezett hibak atalakitasa, 2 esetben aknaban
keletkezett dugulds megsziintetése
tortént.
Kozkifolyo 5 Mindketté alkatrészcserével javitasra 69
meghibasodas kerdlt. :
Tlzcsap
meghibasodas v g
R Fogyaszté méréaknajaban a vizmérs
Elfagyas miatti hibak 1 elfagyott. 3,4
Zavarossag 0 0.0
Egyéb hibak 0 0,0
Osszesen: 29 100,0

Fels6zsolcardl 2019. évben dsszesen 29 db szolgaltatéi kompetenciajaba tartozé, hibara

vonatkozo bejelentés érkezett, amel

y Tarsasagunk altal végzett izemeltetés éveit vizsgalva

(2016. évtdl kezdédden) messze az eddigi legkedvezébb volt. Ezeken kivil tovabbi hét
bejelentés érkezett: 2 esetben tévesen észleltek hibat a fogyasztoink, ujabb két esetben a

fogyasztdi halézaton tértént a me

erkezett.

ghibasodas, 3 esetben plombazasra vonatkozd igény

A hibak jellegiik szerint csoportositva lathatok a 3. sz. tablazatban. (Az alabbi
hibaszazalékok megallapitasahoz a fenti 29 db-ot vettiik alapul.)




Csotorés gerincvezetéken nem fordult el 2019. évben. Bekodtévezetéken 3 esetben tértént
kézterlletbontast igénylé hibajavitas, ami az 6sszes hiba 10,3 %-4t jelenti. A korabbi évek
mindegyikében 10-11 db/év kézterliletbontassal jaré javitast végzett Tarsasagunk.

A téenyleges — Munkatarsaink részérdl javitast igényld — hibak zéme (24 db) vizmérd aknan
bellli meghibasodas volt, melyek csdszerelvények, bekstdcsévek, tomitések hibajabdl, vagy
vizmeérével kapcsolatosan jelentkeztek, illetve 1 db elfagyas miatti hiba volt (ez utébbi 3,4%).
Ezek Osszességében az Osszes meghibasodas 82,8 %-at tették ki. Bar mindéssze 1 db
elfagyas miatt keletkezett hiba volt, ez az érintett téli idészak kedvezébb idéjarasanak
készénhetd. (A 2017. évi tartds, erés lehlilés pl. 33 db elfagyasbél adédé hibat okozott!)
Mivel nem szamithatunk mindig kedvezé id6jarasra, ezlton is szeretnénk felhivni
fogyasztoink figyelmét, hogy kellé koriiltekintéssel, illetve a vizmérd aknak fagy elleni
védelmével elkeriilhetéek a jelentés kéltséggel és kellemetlenséggel jaré elfagyas
miatti hibak.

Kozkifolyok esetében 2 meghibasodas fordult el (ez 6,9 %). Kozteriileti szakaszolé aknan
bellli hiba nem volt az elosztéhaldzaton, szintén nem fordult eld tlizcsap meghibasodas
sem.

6. Halozatveszteség alakulasa 2016 — 2019. évek idészakaban

Negy telies év telt el, midta Tarsasagunk végzi Felsbzsolca ivovizelosztd haldzatanak
uzemeltetését. Megvizsgaltuk, hogyan alakult ezen idészakban a rendszer haldzati
vesztesége. Az erre vonatkoz6 adatokat a 4. t4blézat tartalmazza, valamint az 7. diagram
szemlélteti.

4. tablazat
Ev 2016. 2017. 2018. 2019.
Halézatba féngérc'in keresztiil ;
atadott viz (m°) 214 270 222 440 230 760 258 380
Ertékesitett viz, Iakosaségi és
koziileti 6sszesen (m”) 134 900 144 600 158 330 147 550
Halozati veszteség (m’) 79370 77 840 72 430 110 830
Halézati veszteség (%) 37,0 35,0 31,4 429
1. abra
| s Halézatveszteség alakuldsa (2016 - 2019. év)
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A fenti adatokbdl lathats, hogy a halézati veszteség 2016 — 2018. évek soran lassu
csokkenest mutatott, mig 2019-ben jelentdsen meghaladta az addigi legmagasabb — 2016.
évi — értéket is. 2019-ben is vizsgalta a haldzatot Tarsasagunk Vizveszteség Vizsgalo
Csoportja, de altaluk kimérhet6 — jelentésebb vizelfolyast okozé — hibahelyeket nem talaltak.
Mivel Fels6zsolca jellemzéen a Sajo kavicsteraszan helyezkedik el, a talaj elvezeti a kisebb
vizelfolyasokat, csak a jelentésebbek mutatkoznak meg a felszinen. A névekvd halézati
veszteséget okozd hibakra vonatkozéan egzakt informéaciékkal nem rendelkeziink, de az
eddigi tapasztalataink alapjan az alabbi okokat feltételezziik.

Valdszinl, hogy a vizveszteséget kisebb mértéki, de nagyobb szdmban fennallé hibak
okozzak, melyek jellemzéen a kisebb keresztmetszetii bekétévezetékeken fordulnak eld.
Eddigi tapasztalataink szerint a horganyzott acél anyagl bekétd vezetékeken jelentkezd
hibak mar sokévnyi folyamatos szivargas utan okoznak egyértelm( hibat, legalabbis a
korr6zio mértékébél ez a feltart hibahelyeken egyértelm(ien lathato.

A korabbi evek mindegyikében sikerilt elére |épniink a bekétévezetéki hibak javitasaban
vagy bekotések kivaltasaban, de 2019-ben sem tervezett felljitdas nem tértént, sem nagyobb
szamu észlelhetd hiba nem jelent meg. Ugyanakkor a korrézié folyamatosan néveli, és
szamszeriien is gyarapitja a vizellaté rendszer hibait, és a vizveszteséget. Ebbél adédoan
Tarsasagunk javasolja a Tisztelt Onkormanyzatnak, hogy a fejlesztésre forditandé
koncesszids dijbél aldozzon a horganyzott acél anyagu bekétévezetékek feldjitasara, hogy a
rendszer jelenlegi megbizhatésagat megérizhessik, és a démpingszerii hibaelharitasokat
megelézhessik.

7. Fels6zsolca varos ivévizeloszto halézatan elvégzett fejlesztések.

2019. evben fejlesztési munka nem tértént Felsézsolca varos ivovizhalozatan, Tarsasagunk
az ivovizellatd rendszer biztonsagos Uzemeltetése érdekében szilkséges Uzemeltetési,
karbantartasi, ill. hibaelharitasi feladatait végezte.

A jelentdsége miatt megemlitjtk a 2018. év sorén teljesiilt fejlesztési munkat, a Magyar
Kézut altal tervezett Utburkolat feldjitassal ésszhangban elvégzett Szent Istvan-, Sajo-, és
Allomas utcai NA 150 AC vizvezeték rekonstrukciéjat. A rekonstrukcié elvégzését az
Utburkolat tervezett felljitdsa tette szikségessé. A fokozlekedési Ut alatt egy elavult,
sérllékeny azbeszt-cemet anyagl vezeték Uzemelt, melynek allapotat az utfeljitasi
munkalatokbol adédéd rezgések és talajmozgasok mindenképp tovabb rontottdk volna. A
vezetek felUjitaséval reményeink szerint sikertlt megel6zni, hogy a felujitott Utburkolatot az
ivovizvezetéken végzendd kényszer(i hibaelharitasi munkak miatt sorozatosan fel kelljen
bontani.

Ezen rekonstrukciés munka terveztetését tarsasagunk bonyolitotta le a koncesszids dij
terhere. A projekt kivitelezéséhez szikséges forrast Felsézsolca Varos Onkormanyzata
biztositotta. Az &nkormanyzat altal kivitelezésre kiirt palyazaton nyertes Penta Kft. —
alvallalkozok bevonasaval — végezte el a feladatot, és cséroppantasos technoldgiaval valtott
ki 2 778 fm hosszan DN 150 AC vezetéket, D160 KPE anyagUl csé behtzésaval. Osszesen
112 db fogyasztéi bekotést érintett kozvetlenil a felujitas, melyek élérekstését Tarsasagunk
végezte el. Fontos kiemelni, hogy a kivitelezés id6é sz(ikében, és a nagy forgalmu udton
végzendé munkalatok nehézségei és veszélyei ellenére is szakszeriien, problémamentesen
zajlott le. Ehhez Tarsasdgunk is biztositotta a kiemelt jelentdségii feladathoz méltd
szolgaltatéi egylttmiikodést és rugalmasségot.

Jovébeni fejlesztések

2020. evben is aktualizalasra keriil a 15 éves iddintervallumot feléleld goérdulé fejlesztési terv,
amely a rovid-, kozeép, ill. hosszl tavu fejlesztési feladatokat (feltjitasokat, pétlasokat és
beruhazasokat) foglalja éssze. A javasolt feladatokra itt nem térnénk ki bévebben, ezek
Gsszeallitasat kévetden Tarsasagunk egyeztetni fogja Onkormanyzatukkal.
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Il. Dijak, értékesitési adatok és kintlévéség

1. Ivéviz- és csatornaszolgaltatasi dijak (Ft-ban, AFA nélkiil)

Hasznalattal aranyos ivoviz

RBitetalek szolgéltatasi dij netté (Ft/m?)

2018-2018. években

Lakosséagi
Koézuleti

306
340

(AFA: 27%)
2. Ertékesités mennyiségi adatai, 2019. év

Felhasznél::’t(sti1 g;elyek szama| | e ertékesités (m°)

Lakossagi fogyasztas 2113 125770
Kozuleti fogyaszias 124 21780
(ebbdl kézkifolyd) (17) (2272)

Osszesen: 2237 147 550

3. Kintlévéségek alakulasa (Vizdij-tartozasok)

Lejart Ebbél fél éven |
Hatariddn beliili hataridejl tali, lejart Osszes kovetelés
kovetelés (Ft) kbvetelések hataridejii (Ft)
(Ft) kovetelések (Ft)
2018.12.31-¢ei allapot
Lakossagi
fcgyasztgk 11 318 809 6676 013 3853977 17 994 822
Kéziileti fogyasztok 6 287 203 1 055 802 207 032 7 343 005
Osszesen: 17 806 012 - 7731815 4 061 009 25 337 827
2019.12.31-ei allapot
Lakossagi
fogya sztgk 3765539 7 045687 4778 489 10 811 226
Kéoziileti fogyaszték 2 368 932 1528 246 515 490 3899178
Osszesen: 6 135 471 8 574 933 5293 979 14 710 404
Eltérés %-ban
a 2019. évi dssz.
ot o 34,8 110,9 130,4 58,1
véve)

A beszamoldn tul szives figyelmikbe ajénljuk Tarsasagunk meguljult honlapjét, ahol
szolgaltatasainkhoz, tevékenységlinkhdz kapcsolddé tovabbi hasznos informacidk, valamint
tgyintézést megkonnyitd elektronikus szolgaltatasok érhetdk el. (https:/iwww.ervzrt.hu)

Sajoecseg, 2020. mércius 18.

..éﬁdi. bor

Uzemmeérnokség vezetd tizemvezetd



HATAROZATI JAVASLAT
az ERV Zrt. altal 2019. évben végzett ivovizellatasi feladatokrol késziilt beszamolorol

Felsézsolca Varos Onkorményzat Képviseld-testiilete megtargyalta és elfogadja az ERV Zrt.

altal 2019. évben végzett ivovizellatasi feladatokrol késziilt beszamolot.

Felelss: Lérine Akos, az ERV Zrt. vezérigazgatoja
Hatarid6: értelemszeriien



