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Beszamolo
az ERV Zrt. altal 2022. évben végzett ivovizellatasi feladatokrol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag a
Felsézsolca Véaros Onkormanyzataval megkotdtt, 2016. december 31. napjén hatélyba lépett
koncesszios szerzGdés 8.9 pontja 8.9.6 alpontja értelmében elkészitette a 2022. évben végzett
ivovizellatasi feladatok ellatasardl szolé beszdmolojat, amelyet jelen elSterjesztés 1.
melléklete tartalmaz.




A beszamolé tartalmazza a részletes beszamolét és elemzést az ivéviz szolgaltatasi
feladatokkal osszefiiggésben, kitérve az ivoviz ellatasra és a felmeriilé dijakra, értékesitési
adatokra és kintlévdségekre.

A fentiek alapjan kérem a Tisztelt KépviselS-testiiletet az ERV Zrt. altal 2022. évben végzett
ivovizellatasi feladatok ellatasarol szolo jelen elSterjesztés megtargyalasara €s a hatdrozati
javaslat elfogadéasara. 5

Fels6zsolca, 2023. aprilis 4.
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- Szarka Tamas
polgarmester

HATAROZATI JAVASLAT
az ERV Zrt. altal 2022. évben végzett ivovizellatasi feladatokrol
készitett beszamolorél

Fels6zsolca Varos Onkorményzata Képvisel-testillete megtargyalta az ERV Zrt. ltal 2022.
évben végzett ivovizellatasi feladatokrol szold elSterjesztést és elfogadja az ERV Zrt. altal a
2022. évben végzett ivovizellatasi feladatokrol készitett beszamolot.

FelelSs: Szarka Tamas, polgarmester
Hatarid6: azonnal
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Bevezetd

Tarsasagunk, az ERV ZRt. 2015.12.30-t6! a Magyar Energetikai és KdzmU-szabélyozasi
Hivatal 6057/2015. sz. kijelolé hatarozata alapjan — mint kdzérdekl lizemeltetd — egy éven at
ldtta el Felsbzsolca ivovizellatd rendszerének Uzemeltetését. Ezt kovetbéen a Fels6zsolca
Varos Onkormanyzata 4ltal kiirt koncesszios pélyazatot elnyerve, a 15 évre sz06l6 (2016.12.31-
161 2031.12.31-ig) koncesszios szerzédés alapjan végezzik szolgaltatoi feladatainkat.

l. Ivéviz ellatas

1. Vizbazis

Felsézsolca véros vizelldtasarél az ERV ZRt. Cstcsvizmli Szolgaltatasi Uzem (CsSzU)
teriiletéhez tartozo Kelet-borsodi Regionalis Vizmil (KBRV), azon belll a gesztelyi telephely(
_Csticsvizm(i” gondoskodik. A Csticsvizmii Miskolc varos cstcsfogyasztasi vizigényének
kielégitésére létesiilt (elnevezése is ebbdl adbdott) még az 1960-as években, 1975-t6l tzemel
folyamatosan. Jelenleg 21 telepiilés-, ill. ket ipartelep (FIZ és Als6zsolcai Ipartelep) szamara
biztositia az ivévizet, nyolc telepilés esetében kézvetve, mas szolgéltaté felé torténd
vizatadas révén. A Hell Energy Kit. sziksz6i gyara ellatasahoz pedig technoldgiai vizet biztosit
a Cstcsvizm egy elkiilénitett technoldgia réven.

A Cstcsvizmii vizb4zisa a Saj6é és a Hernad dsszefolyasatol északra taldlhaté (Hernadkak,
Hernadnémeti telepiilések kdzelében). A termelé kutak a Hernad kavicsteraszara telepliltek,

a foly6tol 150-1000 m tavolsagra.

A vizbazis felllvizsgalata soran 13 (] figyelkut létesiilt, ezek — a regi figyel6é kutakkal egyitt
— lefedik a vizbazis teljes teriiletét. A kialakitott monitoring rendszer biztositja a vizbazis
esetleges szennyezddésének a lehetd legkorabbi elbrejelzését.

2. A technolégia révid leirdsa
A technolégia tipusa: vas-mangantalanitas

A kitermelt nyersviz minéségére jellemz6 a hatarérték feletti vas-, mangén- és szabad szén-
dioxid tartalom. Ennek figyelembevételével tervezték és épitették meg a jelenleg
30 000 m3/nap tisztitott viz kapacitasa tisztitasi technoldgiat, amely a szabad szén-dioxid
eltavolitasabol, vas - mangéntalanitasbél és kiorgazzal térténd folyamatos ferttlenitésbdl all.

A kutakbol érkezé nyersvizet a szabad szén-dioxid eltavolitasa és oxigén felvétel céljabol
levegbztetd elemeken bocsétjak keresztil. A2 db 7 m bels6é atmérdjli oxidaciés medence
(reaktor) az érkezé viznek kb. 20 perc tartozkodasi idét biztosit. A mangan és az oldatban
maradt vas kivalasztasahoz kalium-permanganét oldatot alkalmazunk, melyet a levegbztetés
utén adagolunk a nyersvizhez, ezéital a vizben oldott vas és mangén tartalom .pelyhek”
formajaban kicsapédik a vizbél. Az igy elékezelt viz 8 db nyitott és 3 db zart gyorsszlrdre jut,
melyek az oldatbdl kivélt és egyméssal dsszetapadt vas-, mangan pelyheket kisz(rik a vizbdl.

A sz(irt viz fertétlenitést kdvetéen 2 x 1500 m3-es tarolé6 medencekbe keriil, ahonnan hal6zati
szivatty(k tovabbitjak a telepiilések felé.

Felsézsolca elosztohalézata a Cstcsvizmi ~ Miskolc kozdtti DN 600 ivoviz fényomd
vezetékrél leagazé DN 200 vezetékrdl, a Mester-, és Sport utcak elosztévezetékén keresztul

keriil megtéplalasra.



3. Az ivéviz mindségének alakuldsa Fels6zsolcan, a 2022, évben elvégzett
laboratériumi vizsgalatok alapjan

Felszsolca varos ivovizellatasat Tarsasagunk Cslcsvizmlve biztositja, melynek tisztitasi
technolégiajat, illetve a kiadott ivoviz kémiai, bakteriolégiai és biolégiai mindségének
ellendrzését - az érvényben lévo rendeletek szerint - az Uzemeltetési Szabalyzatban rogzitett
gyakorisaggal végeztik.

A vizmi{i mikodési teriletén, igy Felsbzsolca ivévizhaldzatan a vizmindség ellendrzési
tevékenységet az ERV. Zrt. Vizminség-ellendrzési Osztaly végzi.

FelsBzsolca varos ivovizhalézatan a mintavételek helyét, a vizsgatatok korét és gyakorisagat
"Az ivéviz mindségi kovetelményeirdl és az ellenbrzés rendjérdl szold" 201/2001. (X. 25.)
Kormanyrendelet alapjan - a BAZ Megyei Korméanyhivatal Népegészséglugyi Foosztalyaval
egyeztetve - hatdroztuk meg.

A telepiilés ivévizhalozatan, itemterv szerint, az alabbi kozkifolyokon torténik mintavétel:

e Matyas kiraly 0t 46.
e Szent Istvan Gt 44.

A rendeletben megfogalmazottak szerint, Tarsasagunk negyedéves gyakorisaggal,
elektronikus forméban megkildi a Korményhivatal Népegészseglgyi Fdosztélyanak a halézati
vizmintak laboratériumi vizsgalati eredmenyeit.

2022. évben, Felsbzsolca varos ivovizhalézatan, a vizmintavételi itemterv szerint 4 db minta
vizsgalatat végezte el Tarsasagunk Kozponti Laboratériuma.

Az elvégzett akkreditalt laborvizsgalatok alapjan a szolgéltatott ivéviz a kémiai és
mikroszképos bioldgiai paraméterek tekintetében mindvégig megfeleld mindségl volt.

A bakterioldgiai vizsgalatok egy alkalommal jeleztek kifogasolt vizmindséget az év soran, de
az érintett halozati szakasz mosatdsat és fertbtlenitését kévetéen vett kontroll vizminta
eredménye mar megfelelt a vonatkozé rendeletben szerepld hatarértékeknek.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Népegészséglgyi Féosztalya, az elosztéhaldzaton végzett
hatésagi mintavételezést kovetben, hatrérteket kevéssel meghaladé szerves anyag tartalom
miatt egy alkalommal jelzett vizmindségi kifogast, de az érintett szakasz atéblitése utan vett

ismeételt mintavétel mar megfelelé eredményt adott.

A tavalyi évben a telepilési elosztohalézaton, zavaros viz miatt kilenc lakossagi
panaszbejelentés tortént az ivoviz mindségére vonatkozéan. (Ot alkalommal fordult el
zavarosodas a haldzaton, ezek némelyikét tébben is bejelentették.) A bejelentések utan
elvégeztilk a sziikséges haldzatmosatasokat, minek eredményeként az érintett terlileteken

megsziintek a kifogasoltsagok.



4. lvéviz-elosztohalézat jellemzé adatai

Elosztohalozat:

1. tablazat
Anyag Horg. Azbeszt- | KMPVC KPE Osszesen: | Vezetékek
acel cement (fm) (fm) (fm) névl. méret
Névl. (fm) (fm) szerinti
Atméré megoszlasa
(mm) (%)
NA 250 554 554 1,7
NA 150 3 051 2784 5 835 18,0
NA 125 4 378 4 378 13,5
NA 100 5 571 11 653 1518 18 742 57,8
NA 80 81 2740 2 821 8,7
2” (NA 50) 71 0 71 0,2
Osszesen: 71 13 081 11 653 7 596 32 401 100,0
Vezetékek
anyag szerinti 0,2 40,4 36,0 23,4 100,0
megoszlésa (%)
Bekotévezetékek:
2. tablazat
Anyag Bekotévezetékek | Bekdtovezetékek | Anyagmindség
hossza (fm) szama (db) megoszlasa (%)
Horg. acél 6 515 857 38,0
KM-PVC 7 292 959 42,6
KPE 3336 437 19,4
Osszesen: 17 143 2 253 100,0

5. Az ivévizelosztd halézaton keletkezett meghibasodasok

Felsézsolcardl 2022. évben dsszesen 84 bejelentés érkezett tarsasagunkhoz. Ebbdi 20 db
nem tipikus hiba, ill. nem a szolgaltatéi kompetenciaba tartozé hiba volt. Ide soroltuk az

alabbiakat:

s Eltulajdonitott vizmérdk pétlasa (2 db)
s Fogyasztdi oldalon keletkezett hibdk, ill. egy esetben szennyviz halézatot érint6 hiba
(6sszesen 5 db)
o Tényleges hibat nem taléltunk (6 db)
Plombalevétel, ill. visszaplombazas igénylése: (4 db)
Egyéb kérés, bejelentés (3 db)
Bar nem sorolhaté a szokésos meghibasodasok kozé az ,eltulajdonitott vizmérdk pétiasa’, a
jelenség kiemelt figyelmet érdemel. A korébbi években Felsbzsolcan ilyen nem forduit el6. A
2021. évben tortént hat bejelentett eset utan 2022-ben Gjabb két esettel talalkoztunk, ahol a
vizmérd eltulajdonitasra kerilt. A vizmérd eltulajdonitasa a potlasanak koéltségein tdl is jelentds
kellemetienségeket, tovabbi karokat okozhat az esetlegesen elfolyé viz miatt. A vonatkozd
vizikézmiiszolgaltatasrél szolo 2011. évi CCIX tv. értelmében a vizméréakna védelme,
allagmegovasa a felhasznald feladata, e miatt ezen esetekben — ahogy az elfagyott vizmérd
esetén is — a mérd potlasanak kéltségeit a szolgaltato kiszamlazza felé. A fentiek miatt ezdton
is felhiviuk Tisztelt Felhasznaloink figyelmét, lehetéségik szerint tegyenek Ovintézkedéseket
a hasonld esetek megelbzése érdekében!



64 db szolgéltatoi kompetencidjéba tartozo hibara vonatkoz6 bejelentés érkezett, amely a

Tarsasagunk altal végzett lizemeltetés idészakat vizsgal

va magasnak tekinthetdé. A hibak

jellegiik szerint csoportositva lathatok a 3. sz. tablazatban. (A jelzett hibaszazalékok
megallapitasahoz ezen 64 db hibét vettiik alapul.)

2022. évi meghibasodasok a hibak jellege szerint

3. tablazat
Hibak szdma Hiba,%iaz
Hiba tipusa (db) Hiba jellege, megjegyzés osszes
hibara vetitve

Csotorés a 5 egy esetben 6 fm, tovabbi egy esetben 1 7,6
gerincvezetéken fm vezetékszasz cseréjével, hdrom

esetben palastjavitéval javitva.
Bek6td vezeték 7 3 esetben a bekodtévezeték teljes 10,6
meghibasodasa hosszaban, tovabbi 2 esetben

részlegesen kerlilt kivaltasra. Tovabbi

egy bekétés kdzmfeltaras sorén

okozott sérillés miatt csotoldo

beépitésével, egy masik cséelemek

cseréjével javitva.
Kozteriileten, 3 Mindharom esetben szakaszold tolézar 4.5
szakaszolé témszelence meghibasodas tortént.
szerelvényaknaban
jelentkez6 vizelfolyas
Fogyaszté 34 7 esetben vizmeértt érinté hiba, (6 csere, 51,5
mérbaknajaban egy tisztitas); 25 esetben egyéb hibas
keletkezett hibak alkatrész cseréje (tomités, cséelem,

elzaré, csatlakozé stb.), 2 esetben a

vizmérd elbtti szakasz atalakitasa

tériént.
Kozkifolyo 4 Egy esetben teljes csere, egy esetben 6,1
meghibasodés szivornyacsb csere tortént, két esetben

témitéscsere volt sziikséges.
Tlzcsap 2 Mindkeét tiizcsap hibas (szivarog), 3,0
meghibdsodas kizérasra keruilt
Elfagyas miatti hibak 0 Nem volt 0,0
Zavarossag 9 Nyolc esetben volt vizmindségre 13,6

vonatkozé panasz, bejelentés. Minden

Esetben vezeték mosatas tortént.
Egyéb hibak 0 - 0,0
Osszesen: 64 100,0

2022. évben gerincvezetéken 5 db, bekotévezetéken 7 db csdtoresjavitas (kozteriilet feltarasat
igénylé hibajavitas) tortént, amely az osszes hiba 18,2 %-at tette ki. Bar a hibaszam és ezek
részaranya énmagaban kedvezének mondhaté, de figyelembe kell venni, hogy a térség
jellemz6 homok-kavicsos talajszerkezete miatt a kisebb vizelfolydsok a felszinen nem jelennek
meg. A 6. pontban ismertetett halézatveszteségi mutatok utalnak ra, hogy a tényleges —
jelenleg is fennallé — hibak szama ettél lényegesen nagyobb.



Kézterilleti szerelvényaknaban harom javitandé hiba jelentkezett. Mindharom esetben a
tolézar tdmszelencéje hibasodott meg. Ezen hibak a 4,5%-4t tették ki az Osszesnek.

A hibak zéme, 34 db (51,5%) a fogyasztok mérdakndjaban keletkezett. Ezek javitasa
tobbségében (25 esetben) csatlakozéelemek, elzarészerelvények, témitések cseréjét
igényelte, 7 esetben a vizmérd hibasodott meg. Két esetben a bekétés vizmérd eldtt

szakaszanak &talakitasara volt sziikség.

Elfagyas miatti hiba nem fordult elé, mely az érintett téli idoszak enyhébb idéjarasanak is
kdszénhetd. Mivel nem mindig szamithatunk kedvezé idéjarasra, ezdton is szeretnénk felhivni
felhasznaléink figyelmét, hogy kellé koriiltekintéssel, illetve a vizmérd aknak fagy elleni
védelmével elkeriithetek a jelentds koltséggel és kellemetlenséggel jaré elfagyas miatti
hibak.

Kozkifolyok esetében négy (6,1 %), tlizcsap esetében ket alkalommal tértént meghibasodas
(3.0 %).

Kilenc esetben jeleztek fogyasztéink zavarosodast, melyek 6t kilénbdzé idépontban
bekdvetkezett zavarosodds kapcsan érkeztek be. (13,6 %). Minden esetben
vezetékmosatasra ker(ilt sor, amely révén a zavarossag megszint.

6. Halézati veszteség alakulasa 2016 — 2022, évek idoszakaban

Hét telies év telt el, midta Tarsasdgunk végzi Felsézsolca ivovizeloszto halézatanak
izemeltetését. Megvizsgaltuk, hogyan alakult ezen idészakban a vizellaté rendszer évenkeénti
halozatvesztesége. Az erre vonatkozé adatokat a 4. tablazat tartalmazza, valamint az 1.
diagram szemlélteti.

Az alabbi adatokbdl lathato, hogy az éves hélézati veszteségek alakulasa 2016 — 2018. évek
soran lassi csokkenést mutatott. 2019. évben viszont megfordult a trend és jelentbsen
megemelkedett a halézatveszteség (HV), meghaladva az addigi legmagasabb — 2016. évi -
értéket is. 2019. évben adédott az eddigi legmagasabb halézati veszteség (42,9 %), ehhez
képest 2020. — 2021. évek soran ismét enyhén csbkkenés mutatkozott, de a HV 2021. évben
is magasabb volt, mint 2016 — 2018. idészakaban. 2022. évben pedig ismét enyhe emelkedés

tapasztalhatd.

4. tablazat

Ev

2016.

| 2017. 2018. 2019. 2020.

2021.

2022,

Hal6zatba
féméron
keresztiil
atadott viz (m?)

214 270

222 440

230 760

258 380

270 370

280 690

267 960

Ertékesitett viz,
lakossagi és
koziileti
dsszesen (m?)

134 900

144 600

158 330

147 550

161 335

187 818

170 662

Halo6zati
veszteség (m’)

79 370

77 840

72430

110 830

109 035

92 872

97 298

Halozati
veszteség (%)

37,0

35,0

31,4

42,9

40,3

33,1

36,3




i Az éves haldzatveszteség mennyiségének alakulasa
" (2016 - 2022. év)
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Valoszindsithetd, hogy a vizveszteséget kisebb mérték(i, de nagy szamu hiba okozza, melyek
jellemzben a kisebb keresztmetszetii vezetékeken (bekétévezetékeken) fordulnak eld.
Csbtanyagok szerint vizsgdlva tapasztalataink szerint a horganyzott acél anyagl bekd&td
vezetékek hibai azok, amelyek csak tobbéves folyamatos szivargas utén okoznak felszinen is
észlelhetd eifolyast, vagy kimérheté hibat. A feltart hibahelyeken tapasztalt korrozié

mértékébdl ez jol lathato.

A korabbi évek soran sikeriilt elére lépniink a bekétdvezetéki hibak javitaséban, illetve a
bekotések kivaltasaban. A 2018. évben elvégzett Szent Istvan-, Sajo-, és Allomas utcai NA
150 AC vizvezeték rekonsirukcidja szintén jelentés el6relépést jelentett az ivovizvezeték-
halézat &llapotdban. 2019. és 2020. évben viszont mar tervezett feltjités nem tériént, a
hibaelharitasok, ill. elvégzett karbantartasok nem volitak elégségesek ahhoz, hogy Felsézsolca
ivévizrendszerének miszaki allapotat szinten tartsak. A rendszer miszaki allapota
folyamatosan romlott, a korr6zi6 folyamatosan novelte, és szamszeriien is gyarapitotta az
elosztohalézat hibait, melynek egyértelmdi jele volt a névekvé vizveszteség.

2021. éven Onkormanyzatukkal létrejétt megallapodas alapjan 60 db horganyzott acél
bekétdvezeték cseréje tortént meg, amely lathaté médon javitoita a halbézatveszteséget.
Viszont a bekdtések 38%-a (857 db) jelenleg is eldregedett horganyzott acél anyagu, melyek
esetében valdszinlsithetd, hogy tulnyomé részik kisebb-nagyobb komrozids hiba
kévetkeztében folyamatosan szivarog. A jellemzo kavicsos talajszerkezet miatt sajnos csak a

hibak eienyész6 része derithetd fel.

A fent leirtak alapjan Tarsasagunk javasolja a Tisztelt Onkormanyzatnak, hogy a fejlesztésre
forditand6 koncessziés dijbél aldozzon a horganyzott acél anyagu bekstbvezetékek tovabbi
felGijitasara, hogy a rendszer jelenlegi megbizhatdésagat megoérizhessik, a démpingszerii
hibaelharitasokat valamint az ezzel egyiitt jaré kozteriiletbontasokat megelbézhessik.
Természetesen nem csak a felujitastol varuk a haldzatveszteség javulasat. A
halozatkarbantartast végzé munkatarsaink kiemelt figyelmet forditanak Felsézsolca varos
teriiletén a jelentés halozati veszteséget okozd hibak felderitésére és karbantartas terhére

torténd javitasara.



7. FelsGzsolca varos ivovizeloszté halézatan elvégzett fejlesztések.

Felsézsolca Varos Onkormanyzataval létrejétt megallapodés alapjan feldjitasra keriilt az
ivévizhalézaton 50 db horganyzott acél bekotdvezeték. A 2021. evben mar 60 db
bekdtévezetékesere tortént, ez a projekt folytatodott 2022. évben is 50 db bekétes kivaltasaval.
A feladat indokoltsagat, ill. fontossagat mutatja, hogy a feldjitas ellenére a haldzatveszteség

enyhe emelkedést mutat az el6z6 évihez kepest.

A fenti — koncesszios dij terhére végzett — feltjitdsokon tul Tarsasagunk az ivovizellato
rendszer biztonsagos lizemeltetése érdekében sziikséges {izemeltetési, karbantartasi, ill.

hibaelharitasi feladatait elvégezte.

8. Jovobeni fejlesztések

2023. évben is aktualizalasra kerlll a 15 éves idSintervallumot feldlels gorduld fejlesztési terv,
amely a rovid-, kozép, ill. hossz( tavu fejlesztési feladatokat (feltjitasokat, potiasokat és
beruhdzasokat) foglalja 6ssze. A javasolt feladatokra itt nem térnénk ki bévebben, ezek
Bsszesllitasat kovetden Tarsasagunk egyeztetni fogja Onkormanyzatukkal. Bizunk benne,
hogy 2023. évre vonatkozéan is sikeriil megallapodést kétniink a Térsasdgunk altal javasolt
legsirgetdbb fejlesztésekre vonatkozdan, hogy a vizikézmU-rendszer altalanos miiszaki
llapotat, ezzel a vizelldtds biztonsédgét javithassuk, vagy legaldbb az avulds ilitemét
lassithassuk.

A tovabbiakban is fontosnak tartjuk folytatni a horganyzott acel bekétovezetékek cseréjét.
Fontos feladat.még az elosztévezetékek Ut alatti atvezetéseinek felGjitasa is, amelyeknél
gyakran adédnak meghibasodésok. Az Utkeresztez6désekben végzett hibaelhéritas mindig
problémasabb, akaddlyozza a kézlekedést, ezaltal kdziekedésbiztonsag szempontjabdl is
nagyobb kockazatot jelent.

Emellett tobb mas sirgetd feldjitasi feladat all eldttink, amelyet Felsbzsolca varos
biztonsagos vizellatasa érdekében fontos lenne miel6bb elvégezni. liyen pl. a Mester és Sport
utcak ivovizvezetékének felljitasa, mivel e két utca avuit allapotu vezetékén keresztiil térténik
a varos egészének vizelldtasa. Az itt bekdvetkezd cs6torés Felsozsolca egész tertletének

vizellatasat akadalyozna.



il. Dijak, értékesitési adatok és kintlévéség

1. Ivoviz- és csatornaszolgaltatasi dijak (Ft-ban, AFA nélkiil)

Hasznélattal aranyos ivoviz

Dijtételek szolgéltatasi dij netté (Ftm?)

2022. években

Lakossagi 306
Koziileti 340

(AFA: 27%)

1. Ertékesités mennyiségi adatai, 2022. év

Fe'ha;’é"':ff;:f'ye" Ivéviz értékesités (m?)

Lakosséagi fogyasztas 2141 140 612
Kéziileti fogyasztas 109 30 050
(ebb6l kézkifoly6) 17 1439

Osszesen: 2 250 170 662

2. Kintlévéségek alakulasa (Vizdij-tartozasok)

Lejart Ebbdl fél éven |
Hatarid6n beliili | hatarideji tali, fejart Osszes kovetelés
kévetelés (Ft) kovetelések hatarideji (Ft)
(Ft) kovetelések (Ft)

2021.12.31-ei dllapot

Lakosséagi 5086 962 11826 319 6 006 234 16 913 281
 fogyasztok

Koziileti fogyaszték 2 557 509 380 811 140 803 2938 320
Osszesen: 7 644 471 12 207 130 6 147 037 19 851 601
i 2022.12.31-ei allapot

Lakossagi
 fogyasztok 4104 609 10 152 786 8 795 341 14 257 395
Kéziileti fogyasztok 1718 915 22 031 22 031 1740 946
Osszesen: 5823 524 10 174 817 8817 372 15 998 341
Viitozas %-ban

a 2021. évhez

viszonyitva -23,82 -16,65 43,44 -19,41




Féléven tuli kintlévGség alakuldsas 2016. - 2022. évek soran
(Netto Ft)
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Osszes féléven tali kintlévGség

A beszadmolon til szives figyelmiikbe ajanljuk Tarsasagunk megujult honlapjat, ahol
szolgaltatasainkhoz, tevékenységiinkhdz kapcsolddé tovabbi hasznos informacidk, valamint
tigyintézést megkdnnyité elektronikus szolgaltatasok érhetdk el. (https:/fiwww.ervzrt.hu)

Sajéecseg, 2023. mércius 31.
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